Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

) Konformitatsaussage
(2) Gersate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung

in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) Prifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 2163 X

(4) Gerat: Brandmelder Serie Magic 300 und 400, Druckknopfmelder
Serie 120 und 210 sowie externe Melderparallelanzeige MPA

(5) Hersteller: Bosch Telecom GmbH

(6)  Anschrift: Ludwig-Boelkow-Allee
85521 Ottobrunn, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausflihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Priifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemanl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 01-20320 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50021:1999

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Konformitétsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerates geman
Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiur die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf} die folgenden Angaben enthalten:
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Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) Konformititsaussage PTB 01 ATEX 2163 X

(15) Beschreibung des Gerates

Die Brandmelder Serie Magic 300 und 400, die Druckknopfmelder Serie 120 und 210 sowie die
externe Melderparallelanzeige MPA werden in explosionsgefdhrdeten Bereichen errichtet, in
denen eine durch Gase, Dampfe oder Nebel erzeugte explosionsgefahrdeten Atmosphare nur
selten und wéhrend eines kurzen Zeitraum auftritt.

Sie konnen an ein lokales Sicherheitsnetzwerk (LSN) oder in Gleichstromlinientechnik (GLT)
betrieben werden. Bei den Brandmeldern Serie Magic 300 und 400 wird zwischen den
Detektionsprinzipien optisch, thermisch und chemisch unterschieden. Es kénnen bis zu drei
Detektionsprinzipien in den Brandmeldern integriert sein. Hierbei wird zwischen den Typen OTC
410 LSN, OC 410 LSN, OT 400 LSN, O 400 LSN, T 400 LSN, OC 310 GLT, OT 300 GLT,
O 300 GLT, T 300 GLT und T 300 / FSA unterschrieden. Bei den Brandmeldern wird zwischen
den Typen DKM 120 (GLT), SKM 120 (GLT), DM 210 LSN und SM 210 LSN unterschieden.

Elektrische Daten

Versorgungs- und
Signalstromkreis geman Schutzkonzept Energiebegrenzung EEx nL |I1B
nur zum Anschluss an einen energiebegrenzten Stromkreis mit den
Hochstwerten: U, = 33 V
[ = 130 mA
Die internen Induktivitdten und Kapazitaten sind vernachlassigbar klein.

(16) Prufbericht PTB Ex 01-20320

(17) Besondere Bedingungen
Die elektrischen Daten sind der Prifbescheinigung zu entnehmen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

werden durch die vorgenannte Norm abgedeckt
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Konformitétsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedtirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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