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An: Bosch Sicherheitssysteme GmbH

To: z.Hd. Jan von Rosenstiel

Telefax: 089 6290 1643

Fax No.:

Von: Physikalisch-Technische Bundesanstalt

From: Bundesallee 100, 38116 Braunschweig

Bearbeitet von: Reinhard Wilkens

Handled by: Fachlab.: 3.42

Telefon: (0531) 592-3522

Telephone No.: international +48 531 592-3522

Telefax: (0531) 592-3705

Fax No.: international +49 5371 502-3405 Datum: 07-02-01
Date:

E-Mail: reinhard.wilkens@ptb.de

Bemerkungen: Handfeuermelderserie FMC-120 (PTB 01 ATEX 2163 X)

Rematks: - Ihr Schreiben vom 16.11.2008

Sehr geehrter Herr von Rosenstiel,

es bestehen seitens der PTB keine Bedenken, die Druckknopfmelder Typen DKM120 und SKM120 auch unter
der Bezeichnung Handfeuermelderserie FMC-120 zu vertreiben und die in Ihrem o.a. Schreiben genannten
Anderungen am Gehiuse sowie die Anderungen an den Widerstdnden R1 und R4 vorzunehmen.

Mit freundlichen GriiBen
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