
FPC-500-RLYEXT |
FPC-500-OCEXT

cs Instalační příručka
de Installationsanleitung
en Installation Guide
es Guía de instalación
fr Guide d’installation
hu Telepítési útmutató
it Guida di installazione
nl Installatiehandleiding
pl Instrukcja instalacji
pt Guia de instalação
ro Ghid de instalare
tr Kurulum Kılavuzu
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    FPC-500-2  FPC-500-4 FPC-500-8
Max. EXT           0           1          2
1x RLYEXT
1x OCEXT
2x RLYEXT
2x OCEXT
1x RLYEXT +
1x OCEXT
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OC/RLY 1     4

OC/RLY 5     8

FPC-500-RLYEXT

NO NC

FPC-500-OCEXT

4 x 20 mA 
@ 24 VDCi4 x 1 A 

@ 30 VDCi
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