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Declaracao de desempenho
0786-CPD-20597

1. Cddigo de identificagdo Unico do produto:
Painel da corporacéao de bombeiros FBF 100 LSN

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a respectiva
identificacdo do produto de construgio, tal como exigido nos termos do n.° 4 do artigo 11.°:
FBF 100 LSN

3. A utilizagdo ou utilizagdes previstas do produto de construgéo, de acordo com a especificagao técnica
harmonizada aplicéavel, tal como previsto pelo fabricante:
Sistemas de deteccdo de incéndios e de alarme de incéndio no interior e exterior dos edificios.

4, Nome, designacio comercial ou marca comercial registada e o endereco de contacto do fabricante, tal

como exigido nos termos do n.° 5 do artigo 11.9:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados
no n.? 2 do artigo 12.9:
Nao aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliacdo e verificacdo da regularidade do desempenho do produto de
construgao tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

7. No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgao abrangido por uma
norma harmonizada:
VdS 0786
realizou ensaios de tipo e a inspecc¢io inicial da unidade fabril e do controlo de produgao em fabrica com
supervisao, avaliagdo e aprovacio continuas do controlo de produgdo em fabrica no ambito do sistema 1
e emitiu o seguinte certificado de regularidade do desempenho/certificado de conformidade:

0786-CPD-20597

8. No caso de uma declaracéo de desempenho relativa a um produto de construgdo para o qual tenha sido
emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia:

Nao aplicavel, ver ponto 7

9. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Especificagdo técnica Clausula Desempenho
harmonizada

Desempenho em condi¢des de | EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Passou

incéndio
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Fiabilidade operacional EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Passou
Durabilidade da fiabilidade

operacional:

Resisténcia térmica EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Passou
Resisténcia a vibragao EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Passou
Resisténcia a humidade EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Passou
Resisténcia a corrosao EN 54-17:2005 + AC:2007 5.8 Passou
Estabilidade eléctrica EN 54-17:2005 + AC:2007 5.3,5.13 Passou

10. O desempenho do produte identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no

ponto 9.

A presente declaragio de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

\nM.Mﬂ
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Vice-Presidente da unidade de negdcio

Grasbrunn, 25/07/2013

Gestor de 1&D da unidade dA negocio
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